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LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE |

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

D | (o Sacietate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
| B l'.- ad S | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sandtitii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
ps’ monitorizarea calitat ii apei potabile i abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737

Numar raport:

Detalii

Beneficiar:

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul fisei de prelevare:
Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:
Data efectuarii incercarilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
1028 APC Data emitere raport: 13.01.2026

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Comanda 24 din 09.01.2026

Ape potabile

Apa potabila

1028 APC

1063

Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
12.01.2026 / 12.01.2026, Ora prelevarii: 11:47
12.01.2026 - 12.01.2026

LMB-10.06

Proba a fost prelevatd de cétre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Colceag Leonte

Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinatd Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
. i Metoda MERCK 100598
1 Clor rezidual liber LMB-PS.74 ed.1rev.3 ] mg/l 0,12 0,1-0,5
Acceptabil(3) pentru
2 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT 0,37 consumatori gi fard modificari
| anormale

NOTE:

1, Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F&rS aprobarea scriss a laboratorului acest raport de incercsri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, apa subterand, apa de suprafat &, apd de imbaiere(piscind) si apd uzatd

4. Indicatorul Clor rezidual liber a fost mésurat in teren

OBSERVATIL:

Sef laborator - chimie Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psiSRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat [a Ministerul Sandtatii pentru
monitorizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale

BIOSOI
PSl
Numar raport:
Detalii
Beneficiar:

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul fisei de prelevare:

Locul prelevaérii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectudrii incercarilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

1029 APM

INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAT DEACREDITARE

nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Datd emitere raport:

16.01.2026

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Comanda 24 din 09.01.2026

Ape potabile
Apa potabila
1029 APM
1063

Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
12.01.2026 / 12.01.2026, Ora prelevarii: 11:47

12.01.2026 - 14.01.2026
LMB-I0.06

Proba a fost prelevat3 de cétre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Colceag Leonte

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
2 Enterocociintestinali SR EN IS0 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. Férg aprobarea scris3 a laboratorului acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de aps potabild, apd subterand, apa de suprafat &, ap& de imbéiere(piscind) si ap& uzaté

4, Incercérile au fost efectuate t indnd seama de urmétoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 3)

OBSERVATII:

Sef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCAR

SC Biosol psi SRL
\ 4 Str. Torcatori, Nr. 6
\ Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
a “ Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

B M ‘L % S O l Societate certificaty SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
} & g | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S#n&tatii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
PSI monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L] 737

RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE

Numar raport: 20235 APC Data emitere raport: 13.02.2026
| Detalii
| Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Nr. comanda/contract: Comanda 24 din 09.01.2026

Tip probéa: Ape potabile

Descriere proba: Apa potabila
| Codul probei: 20235 APC

Numarul figei de prelevare: 20374

Locul prelevarii probei: Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu

Data prelevarii/ primirii probei: 11.02.2026 / 11.02.2026, Ora prelevarii: 10:49

Data efectuarii incercarilor: 11.02.2026 - 11.02.2026

Metoda de prelevare: LMB-10.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de catre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului

beneficiarului Nicusor Metea

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023

Ape potabile - Analize fizico-chimice

M MER
1 Clor rezidual liber ey e e mg/ 0,21 01-05
Acceptabil(3) pentru
2 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT 0,57 consumatori si féra modificari
anormale
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats
2. F4rs aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apd subterand, apa de suprafat &, apd de imbdiere(piscind) si apd uzatd
4. Indicatorul Clor rezidual liber a fost médsurat in teren
OBSERVATII:
Sef laborator - chimie Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
S~
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LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcdtori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax; 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

v i Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
w St | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&n&t3tii pentru
P S' monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

D R TE Oy SY PP

INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICATDE ACREDITARE
nr. LI 737

13.02.2026

Numar raport: 20236 APM Data emitere raport:

Detalii

Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Nr. comanda/contract: Comanda 24 din 09.01.2026

Tip proba: Ape potabile

Descriere proba: Apa potabila

Codul probei: 20236 APM

Numairul fisei de prelevare: 20374

Locul preleviarii probei: lesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
| Data prelevarii/primirii probei: 11.02.2026 / 11.02.2026, Ora prelevarii: 10:49

Data efectudrii incercarilor: 11.02.2026 - 13.02.2026

Metoda de prelevare: LMB-10.06

| Date suplimentare despre prelevare:

beneficiarului Nicusor Metea

Proba a fost prelevatd de catre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului

Nr. Indicator Metoda | uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SR EN IS0 9308-1/2015 UFC/100mli 0 0
2 Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100m| 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats
2. Férd aprabarea scrisd a laboratorului acest raport de incercrifanalize nu poate ff reprodus decat integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap potabils, ap subterand, apa de supratat 3, apé de imbdiere(piscind) si ap4 uzatd
4, Incercarile au fost efectuate tinénd seama de urméatoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 3)
OBSERVATIIL:
Sef laborator - microbiologie Intocmit
__ing. Ribana Mihaela Bacioiu ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

E‘\ f: ) :
psi

Numar raport:

Detalii

Beneficiar:
Nr. comanda/contract:
Tip proba:
Descriere proba:
Codul probei:
Numarul fisei de prelevare:
Locul prelevarii probei:
| Data primirii probei:
Data efectudrii incercarilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
| acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatdtii pentru
monitorizarea calitdt i apei potabile i abilitat pentru determingri de noxe profesionale

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

40533 APC Data emitere raport:

......... o~

INCERCARE

SR EN ISOQ/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

29.04.2026

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Contract 359 din 16.03.2026
Ape potabile

Apa potabila

40533 APC

401119

Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevirii: 09:40

27.04.2026 - 27.04.2026
LMB-10.06

Proba a fost prelevata de catre Daniela Florentina Catalan in prezenta reprezentantului
beneficiarului Colceag Leo,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
o Metoda MERCK 100598 |
1 Clor rezidual liber LMB-PS.74 ed.irev.3 mg/l 0,12 0,1-05
Acceptabil(3) pentru
2 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT 0,27 consumatori si fara modificari
. anormale
NOTE:
1. Rezuliatele se referd exclusiv Ia proba analizats
2. F¥rs aprobarea scris3 a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S&ndtat ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (pozifia 1) Turbiditate (pozitia 2)
4, Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap4 potabil, apd subteran, apa de suprafat §, apd de imbdiere(piscing) si apd uzatd
5. Indicatorul Clor rezidual liber a fost mésurat in teren
OBSERVATIIL:
Intervalul valoric al CMA pentru clorul rezidual liber trebuie respectat in reteaua de distribuitie (bransament, capat de retea)
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu

JES

ing. biotgh. Dan Vlad Popovici

“‘\iolknir\

ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

SR EN ISO/IEC 17025:2018

‘ NCMm Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
o} R o) St § acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&natdtii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
PSi monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI I ANAI.IZE
Numar raport: 40534 APM Datad emitere raport: 30.04.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., D] 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 40534 APM
Numarul fisei de prelevare: 401119
.Locul prelevarii probei: Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
Data prelevarii/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevarii: 09:40
Data efectuarii incercarilor: 27.04.2026 - 29.04.2026
Metoda de prelevare: LMB-I0.06 |
| Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Daniela Florentina Catalan in prezenta reprezentantului |

[ beneficiarului Colceag Leo,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. | Indicator Metoda uM Valoare
crt. analizat de incercare determinata

Valoare max conf
Ordonanta 7/2023

Ape potabile - Analize microbiologice

1 Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml I 0 0

2 Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml | 0 0

3 Escherichia coli SR EN IS0 9308-1/2015 UFC/100ml | 0 0
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2, F&rs aprobarea scris3 a laboratorului acest raport de Incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanét4t ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3)

4, Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabils, ap4 subterand, apa de suprafat &, apd de imbéiere(piscind) si ap& uzatd

5. Incercérile au fost efectuate ¢ infind seama de urmétoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 1), SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 3)

OBSERVATIIL:
Sef laborator - microbiologie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu ing. bloteh Dan Vlad Popovici ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

i 3 | C M Societate certificaty SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
P i o & | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S3ndtatii pentru
psl monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale
RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE
Numar raport: 40549 APC Data emitere raport:
Detalii
| Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
| Descriere proba: Apa potabila
| Codul probei: 40549 APC
Numarul fisei de prelevare: 401107

Locul prelevarii probei:
Data primirii probei:

Data efectuarii incercarilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. L1737

29.04.2026

Retea de distributie - com. Ceptura, sat Malu Rosu nr.6 - Sabin Banita

27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevarii: 09:57
27.04.2026 - 28.04.2026
LMB-I0.06

Proba a fost prelevata de catre Daniela Catalan in prezenta reprezentantului beneficiarului Leo
Colceag,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
Amoniu SR ISO 7150-1/2001 mg/l <0,064 0,5
-2/1
2 Azotati (Nitrati) LME_):,\SBES ec/i.39 ?gv.o mg/l 31,75 50
-2/1
3 Azotiti (Nitriti) LMEF_’SS?Eg 2{1_39 gr:v.o ma/t <0,05 0,5
4 Clor rezidual liber SR EN ISO 7393-1/2002 mg/l 0,32 0,1-05
5 Clor rezidual total SR EN ISO 7393-1/2002 ma/l 0,34 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 uS/am 738,5 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7,6 6,5-95
Acceptabil(3) pentru
8 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori gi fard modificari
anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizat$

2. F3r8 aprobarea scris§ a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat Ia Ministerul Sin&tst Ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (pozitia 1) Azotat! (Nitrati) (pozitia 2) Azatiti (Nitriti) (pozitia 3) Clor rezidual liber (pozitia
4) Clor rezidual total (pozitia 5) Conductivitate (pozitia 6) pH (pozitia 7) Turbiditate (pozitia 8)

4. Valorile <0,064 (pozitia 1) <0,05 (pozitia 3) <0,2 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodei

5, Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap¥ potabil¥, apd subteran, apa de suprafat &, aps de imbdiere(piscind) si apd uzats
6. Conductivitatea a fost méasurats la 22,6 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat. Conversia la 20 °C a fost ficutd cu formuld matematicd
7. pH-ul a fost mdsurat la 22,6 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat

OBSERVATII:

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

;

oA

Autorizat de Director tehnic
ing. bloteh . Dan Viad Popovici ing.

Intocmit
chim. Evelina Adina Nitu
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INCERCARE

LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

SR EN ISO/IEC 17025:2018

‘.-‘i' [ u"_" 3 I]. Societate certificata SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
?: 31 o AW § acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
p S‘ monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L] 737
RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE
Numadr raport: 40550 APC Data emitere raport: 29.04.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19, CEPTURA DE 5US
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
| Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 40550 APC
Numarul fisei de prelevare: 401107

Locul prelevarii probei:

Data primirii probei:

Data efectudrii incercérilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Retea de distributie - Gospodaria de apa Ceptura de Sus nr.19
27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevarii: 10:23

27.04.2026 - 28.04.2026
LMB-10.06

Proba a fost prelevata de catre Daniela Catalan in prezenta reprezentantului beneficiarului Leo
Colceag,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 may/l <0,064 0.5
EPA 353-
-2
3 Azotiti (Nitriti) LM!E;:‘SSES eé? ?2\,_0 ma/l <0,05 0,5
4 Clor rezidual liber SR EN ISO 7393-1/2002 ma/| 0,42 0,1-0,5
5 Clor rezidual total SR EN ISO 7393-1/2002 ma/l 0,46 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 pS/am 737,6 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7,7 6,5-95
Acceptabil(d) pentru
8 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori gi fard modificari
anormale
NQTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Fir3 aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercarifanalize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul Snéitat ii pentru monitorizarea apei potabile pentru Indicatorii Amoniu (pozitia 1) Azotati (Nitrati) (pozifia 2) Azofit! (Nitriti) (pozifia 3) Clor rezidual liber (pozit ia
4) Clor rezidual total (pozitia 5) Conductivitate (pozitia 6) pH (pozitia 7) Turbiditate (pozitia 8)

4, Valorile <0,064 (pozitia 1) <0,05 (pozitia 3) <0,2 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodei
5, Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap3 potabild, aps subterand, apa de suprafat &, apd de imbéiere(piscind) i apé vzatd
6. Conductivitatea a fost misurats la 22,5 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat. Conversia la 20 °C a fost ficuts cu formuld matematics
7. pH-ul a fost misurat la 22,5 °C si compensarea la 25 °C a fost fécuts automat

OBSERVATII:

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh._ Dan Vlad Popovici
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intocmit
chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psiSRL

Str. Torcédtori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

M e aacea

P~

INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018

G C i Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
=N F oF Ot | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sndtatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
pS' monitorizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numar raport: 40551 APC Dat3a emitere raport: 29.04.2026

Detalii
| Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026

Tip proba: Ape potabile

Descriere proba: Apa potabila

Codul probei: 40551 APC

Numarul figei de prelevare: 401107

Locul prelevarii probei:
Data primirii probei:

Data efectuarii incercérilor:
Metoda de prelevare:

Retea de distributie - Scoala Ceptura de Jos
27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevarii: 10:45
27.04.2026 - 28.04.2026

LMB-10.06

Proba a fost prelevata de catre Daniela Catalan in prezenta reprezentantului beneficiarului Leo

Date suplimentare despre prelevare:
Colceag,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 ma/l <0,064 0,5
EPA 353-2/199
2 Azotati (Nitrati) LMB-PS.59 ec/!.3 rgv.o mg/t 120,087 50
EPA 353-
3 Azotiti (Nitriti) LMB-PS.58 gég? grzv_o ma/| <0,05 0,5
Metoda MERCK
4 Clor rezidual liber L?\4%(-jla>s.74 gd.i?gvs. 38 mg/l 0,16 0,1-0,5
5 Clor rezidual total SR EN ISO 7393-1/2002 ma/l 0,18 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 uS/cm 1372 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7.3 6,5-9,5
Acceptabil(d) pentru
8 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT 0,59 consumatori gi fara modificari
anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Fir3 aprobarea scriss a laboratorului acest raport de incerc3rifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sandtst if pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (pozitia 1) Azotati (Nitrati) (pozifia 2) Azotiti (Nitriti) (pozitia 3) Clor rezidual liber (pozit ia
4} Clor rezidual total (pozitia 5) Conductivitate (pozitia 6) pH (pozitia 7) Turbiditate (pozitia 8)

4. Valorile <0,064 (pozitia 1) <0,05 (pozitia 3) sunt sub limita de determinare a metodei

5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, ap3 subterand, apa de suprafat §, apd de imbéiere(piscind) si apd uzatd

6. Indicatorul Clor rezidual liber a fost mdsurat in teren

7. Conductivitatea a fost mdsuratd la 23,1 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat. Conversia la 20 °C 2 fost fécutd cu formuld matematics

8. pH-ul a fost mésurat la 23,1 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat

OBSERVATIL:

Intocmit
ing. chim, Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. biotgh. Dan Vlad Popovici

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL

SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

SR EN ISO/IEC 17025:2018

l: i Sl Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
> ¥ o &7 | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&n3tatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
p Sl monitorizarea calitét ii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. L) 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 40552 APM Data emitere raport: 30.04.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., D] 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
| Codul probei: 40552 APM
| Numarul fisei de prelevare: 401107

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectudrii incercdrilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Retea de distributie - com. Ceptura, sat Malu Rosu nr.6 - Sabin Banita
27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevarii: 09:57

27.04.2026 - 30.04.2026

LMB-I10.06

Proba a fost prelevata de catre Daniela Catalan in prezenta reprezentantului beneficiarului Leo
Colceag,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala. |

Nr. Indicator Metoda um Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SR EN IS0 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
2 Enterocociintestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN 1SO 6222/2004 UFC/1ml 20 F&ra modificari anormale
5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/1ml 13 Fara modificari anormale

NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F4r4 aprobarea scris§ a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S&n4tit if pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozifia 3) Numar de
coloni dezvoltate la 22°C (pozitia 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (pozitia 5}

4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, aps subterand, apa de suprafat &, apd de imbdiere(piscind) si apd uzatd

5. Incercdrile au fost efectuate } indnd seama de urmétoarele corect ii ale standardelor: SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 3}

OBSERVATII:

Sef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bigtgh._ Dan Vlad Popovici
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LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE

SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

|

B iE 3 & @ i Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
A e » acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul SEnatatii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
Psli monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L1 737

RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE

Numar raport: 40553 APM Data emitere raport: 30.04.2026
Detalii
| Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., D] 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
| Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
| Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 40553 APM
Numaérul figei de prelevare: 401107
Locul prelevarii probei: Retea de distributie - Gospodaria de apa Ceptura de Sus nr.19
Data prelevarii/ primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevarii: 10:23
Data efectuarii incercarilor: 27.04.2026 - 30.04.2026
Metoda de prelevare: LMB-10.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Daniela Catalan in prezenta reprezentantului beneficiarului Leo

Colceag, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023

Ape potabile - Analize microbiologice

i Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0

2 Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0

3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0

4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/1ml 23 Fara modificari anormale

5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/iml 16 Fara modificdri anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats

2. Far3 aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S3nétdt ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3) Numar de
colonii dezvoitate la 22°C (pozitia 4) Numar de colonii dezvoltate ia 37°C (pozit ia 5)

4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, aps subterand, apa de suprafat 8, apd de imbdiere(piscind) si ap uzats

5. Encercrile au fost efectuate t indnd seama de urmatoarele corect ii ale standardelor: SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 3)

OBSERVATII:
Sef laborator - microbiologie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu ing. bio_tg_h. Dan Vlad Popovici ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE

SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

R | S Societate certificaty SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
l'._f‘ B ad S J acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&n&tétii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
pS| monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L1 737

Numar raport:

Detalii

Beneficiar:

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul fisei de prelevare:

Locul prelevirii probei:

Data prelevarii/primirii probei:
| Data efectudrii incercérilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
40554 APM Datad emitere raport: 30.04.2026

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Contract 359 din 16.03.2026

Ape potabile

Apa potabila

40554 APM

401107

Retea de distributie - Scoala Ceptura de Jos

27.04.2026 [ 27.04.2026, Ora prelevarii: 10:45
27.04.2026 - 30.04.2026

LMB-10.06

Proba a fost prelevata de catre Daniela Catalan in prezenta reprezentantului beneficiarului Leo
Colceag,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100mi 0 0
2 Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/1ml 30 Fard modificdri anormale
5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN ISQ 6222/2004 UFC/1ml 17 Fara modificari anormale

NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv Ia proba analizats

2. Fird aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S8nétét ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3) Numar de
colonii dezvoltate fa 22°C (pozit ia 4) Nurmar de colonii dezvoltate la 37°C (pozitia 5)

4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap& potabild, apd subterand, apa de suprafat &, api de imbéiere(piscind) si apd uzats

5. Incercarile au fost efectuate ¢ indnd seama de urmé&toarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN IS0 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 3)

OBSERVATIL:

Sef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. b_ipge_:h_. Dan Viad Popovici ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psiSRL

Str. Torcdtori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

s ( 1 Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
VY od b l acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul SEn&tatii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
p Sl monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737

F==—r
——

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numar raport: 50135 APC Data emitere raport: 08.05.2026
Detalii
| Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 50135 APC
Numarul fisei de prelevare: 50125
Locul prelevirii probei: Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
Data prelevarii/ primirii probei: 06.05.2026 / 06.05.2026, Ora prelevérii; 13:49
| Data efectuarii incercérilor: 06.05.2026 - 06.05.2026
Metoda de prelevare: LMB-I0.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Silvia Albulescu in prezent a reprezentantului beneficiaruluiLeo |

Colceag, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.

Nr. | Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinatd Ordonanta 7/2023

Ape potabile - Analize fizico-chimice

i . Metoda MERCK 100598
1 C|0r reZIdual Ilber LMB'PS.74 ed.lrev.3 rﬂg/l 0,49 0,1 = 0,5
Acceptabil(3) pentru
2 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori sifara modificari
anormale
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. F&rd aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul SSn&tat ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (pozifia 1) Turbiditate (pozitia 2)
4. Valoarea <0,2 (pozit ia 2) este sub limita de determinare a metodei
5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, aps subterand, apa de suprafat &, apé de imbaiere(piscing) si apd uzats
6. Indicatorul Clor rezidual liber a fost mésurat in teren
OBSERVATIL:
Intervalul valoric al CMA pentru clorul rezidual liber trebuie respectat in reteaua de distribuitie (bransament, capat de retea)
A
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. bloteh Dan Vlad Popovici ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL

BIOSOL

SCBiosol psiSRL

Str. Torcétori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat SR EN ISQ/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
PSSl monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determinéri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 50136 APM Data emitere raport: 08.05.2026
Detalii
| Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila |
Codul probei: 50136 APM
Numarul figei de prelevare: 50125

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectuarii incercarilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

lesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
06.05.2026 / 06.05.2026, Ora prelevarii: 13:49

06.05.2026 - 08.05.2026
LMB-IO.06

Proba a fost prelevatd de catre Silvia Albulescu in prezent a reprezentantului beneficiarului Leo
Colceag, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala. |

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
2 Enterocociintestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Fdrs aprobarea scris3 a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul $in&t3t if pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, ap¥ subterand, apa de suprafat &, apé de imbéiere(piscind) si apd uzatd

5, Incercrile au fost efectuate | indnd seama de urmétoarele corect i ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 3)

OBSERVATIL:

Sef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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Autorizat de Director tehnic
ing. b_iqt_gh. Dan Vlad Popovici
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LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE

SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Sacietate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018

Dl 'Ja)
_t J- u al k. ] acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul San&tatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
P SI monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 60650 APC Data emitere raport: 02.07.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 60650 APC |
Numérul figei de prelevare: 601015
Locul prelevarii probei: Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
Data prelevarii/primirii probei: 30.06.2026 / 30.06.2026, Ora prelevarii: 09:02
Data efectuarii incercarilor: 30.06.2026 - 01.07.2026
Metoda de prelevare: LMB-10.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevati de cétre Vlad Frincu in prezent a reprezentantului beneficiarului Panait
Stefan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
. ) Metoda MERCK 100598
1 Clor rezidual liber LMB-PS.74 ed.1rev.3 mg/l 0,15 0,1-05
Acceptabil(3) pentru
2 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT 0,25 consumatori gi fard modificari
anormale
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. F4rS aprobarea scris8 a laboratorului acest raport de incercérif/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S3n&ta{ i pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (pozitia 1) Turbiditate (pozitia 2)
4, Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap potabil$, aps subterand, apa de suprafat &, aps de imbdiere(piscind) si apd uzatd
5, Indicatorul Clor rezidual liber a fost mdsurat in teren
OBSERVATII:
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. bioteh, Dan Vlad Popovici ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator

uuuuuuuuu >

INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018

ll # |1' E‘ i:_. ' [ acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul SEn&tstii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
PSl monitorizarea calitat i apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 60651 APM Data emitere raport: 02.07.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comand3a/contract: Contract 359 din 16.03.2026
| Tip proba: Ape potabile
| Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 60651 APM
Numiarul fisei de prelevare: 601015

Locul prelevarii probei:
Data prelevarii/primirii probei:
Data efectudrii incercérilor:
Metoda de prelevare:
| Date suplimentare despre prelevare:

Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
30.06.2026 / 30.06.2026, Ora prelevarii: 09:02
30.06.2026 - 02.07.2026

LMB-10.06

Proba a fost prelevata de cétre Vlad Frincu in prezent a reprezentantului beneficiarului Panait
Stefan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
l
Ape potabile - Analize microbiologice

i Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100m| 0 0

2 Enterocociintestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100mi 0 0

3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0

NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Férd aprobarea scrisé a laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S3n3tdt i pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apd subterand, apa de suprafat &, apé de imbéiere(piscind) 5i apd vzatd

5. Incercérile au fost efectuate ¢ indnd seama de urmétoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 3)

OBSERVATTI:

Sef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

3

Y

N

Autorizat de Director tehnic
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www,biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Sacietate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN I1SO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&nététii pentru
monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale

Numar raport:

Detalii

Beneficiar:
Nr. comanda/contract:
Tip proba:

| Descriere proba:
Codul probei:
Numadrul figei de prelevare:
Locul prelevarii probei:

| Data prelevarii/primirii probei:
Data efectuérii incercérilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

70681 APC

"~ RAPORT DE iNCERCARI / ANALIZE

Datd emitere raport:

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Contract 359 din 16.03.2026

Ape potabile
Apa potabila
70681 APC
701282

......... -~

INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

nr. L1 737

31.07.2026

Retea de distributie - com. Ceptura, sat Malu Rosu nr.6 - Vanita Sabin
28.07.2026 [ 28.07.2026, Ora prelevarii: 10:41

28.07.2026 - 31.07.2026

LMB-10.06

Proba a fost prelevats de citre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de

monitorizare operationala.
L - ]
Nr. Indicator Metoda um Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinatd Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
R EN ISO 10301/2
1 1,2 Dicloretan SLMB-PS.84 ed.ol {,63_013 po/l <0,9 3
2 Arsen SR EN ISO 11885/2009 ua/l <25 10
3 Benzen SR ISO 11423-1/2000 uay/l <0,3 1
ASTMD6520-1
4 Benzo[a]piren (HAP) LMB-PS.71 edg rzv.z Hy/l <0,001 0,01
5 Bor SR EN ISO 11885/2009 ma/l <0,25 1,5
6 Cadmiu SR EN ISO 11885/2009 pa/l <0,2 5
7 Cianuri totale 5’,‘_5;‘_};‘};“:@’ 31%\2,0212 pg/l <10 50
ISO -
8 Cloruri LMB-PISF.’EE;; /32 ?é\?.o mg/l 71,267 250
9 Crom total SR EN ISO 11885/2009 uag/l <1 50
10 Cupru SR EN ISO 11885/2009 mg/! <0,001 2
11 Duritate totala SR ISO 6059/2008 D 15,989 >5
12 Fluoruri ASTMD1179/2016 ma/l 0,15 1,5
D6520-
13 Hidrocarburi aromatice policiclice LMgirg 716§d.1 12\,.2 Hg/l <0,004 0,1
14 Mangan SR EN IS0 11885/2009 g/l <1 50
15 Mercur LMB-PS.53 ed.2 rev.4 pa/l <0,1 1
16 Nichel SR EN 150 11885/2009 ug/l <1 20
17 Oxidabilitate SR EN ISO 8467/2001 mg 02/ 0,829 5
18 Plumb SR EN ISO 11885/2009 pg/l 1,077 10
19 Seleniu SR EN ISO 11885/2009 pa/l <2,5 20
20 Sodiu SR EN ISO 11885/2009 mg/l 31,46 200
21 Stibiu SR EN ISO 11885/2009 pa/l <1 10
, 1S0O 15923-1/2013
22 Sulfati LMB-PS.60 ed.3 rev.1 mg/l 49,496 250




LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

E 9 [ & M ‘. Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
5] QW Po LW 4§ acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S3n3t3tii pentru
p l monitorizarea calitdt i apei potabile si abilitat pentru determingri de noxe profesionale

— ==5 - R - 7
- RAPORT DE iINCERCARI/ ANALIZE

Numar raport: 70681 APC Data emitere raport: 31.07.2026

23 Tetracloretena/Tricloretena SLI;IEBI:IPISS&I((%JS _0111/,23.013 ‘ Ho/t <2 10

. . SR EN ISO 10301/2003
24 Trihalometani LMB-PS.84 ed.1 rev.1 Ko/l <20 100

NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F&ré aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este Inregistrat la Ministerul S3n&tét ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii 1,2 Dicloretan (pozitia 1) Arsen (pozitia 2) Benzen (pozitia 3) Benzo[a]piren (HAP) (pozitia 4) Bor
(pozitia 5) Cadmiu (pozitia 6) Cianuri totale (pozitia 7) Cloruri (pozitia 8) Crom total (pozitia 9) Cupru (pozitia 10) Duritate totala (pozitia 11) Fluoruri (pozifia 12) Hidrocarburi aromatice policiclice
(pozitia 13) Mangan (pozitia 14) Mercur (pozitia 15) Nichel (pozitia 16) Oxidabilitate (pozitia 17) Plumb (pozitia 18) Seleniu (pozitia 19) Sodiu (pozitia 20) Stibiu (pozitia 21) Sulfati (pozitia 22)
Tetracloretena/Tricloretena (pozif ia 23) Trihalometani (pozit ia 24)

4. Valorile <0,9 (pozitia 1) <2,5 (pozitia 2) <0,3 (pozitia 3) <0,001 (pozitia4) <0,25 (pozitia 5) <0,2 (pozitia 6) <10 (pozitia 7) <1 (pozitia 9) <0,001 (pozitia 10) <0,004 (pozitia 13) <1 (pozitia 14)
<0,1 {pozitia 15) <1 (pozitia 16) <2,5 (pozitia 19) <1 (pozitia 21) <2 (pozitia 23) <20 (pozitia 24) sunt sub limita de determinare a metodei

5. Trihalometani (pozit ia 24), reprezint3 suma concentrat iflor compugilor individuali specifica i: Cloroform, Bromoform, Dibromoclormetan si Bromdiclormetan

6. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apd subterand, apa de suprafat &, aps de imbdiere(piscind) si apa uzatd

7. Valoarea raportatd pentru indicatorul Hidrocarburi aromatice policiclice reprezints suma valorilor indicatorilor: Benzo[b]fluoranten, Benzofk]fluoranten, Indenof1,2,3-cd]piren si Benzo[ghijperilen

OBSERVATII:
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

#= [ & {? l Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
| » - e | W ; acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S3ndtatii pentru
pS| monitorizarea calitit ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 70682 APC Data emitere raport:
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 70682 APC
Numaérul fisei de prelevare: 701282

| Locul prelevirii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectuarii incercarilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

SR EN ISO/IEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. L1 737

31.07.2026

Retea de distributie - Gospodaria de apa Ceptura de Sus nr.19
28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevdrii: 09:56

28.07.2026 - 31.07.2026
LMB-10.06

Proba a fost prelevata de citre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de

monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
RENT 1/2003
1 1,2 Dicloretan SLMB-PSS. 34123.01 {'ev.l Ha/l <0,9 3
2 Arsen SR EN 1SO 11885/2009 wa/l <25 10
3 Benzen SR ISO 11423-1/2000 pa/l <0,3 1
. ASTMD6520-18
4 Benzo[a]piren (HAP) LMB-PS.71 ed.1 rev.2 pgfl <0,001 0,01
5 Bor SR EN ISO 11885/2009 ma/l <0,25 1,5
6 Cadmiu SR EN ISO 11885/2009 ya/l <0,2 5
- 12
7 Cianuri totale 5552_5307184:33; ig,oz g/l <10 50
8 Cloruri AR mg/ 67,462 250
9 Crom total SR EN ISO 11885/2009 ua/l <1 50
10 Cupru SR EN ISO 11885/2009 mg/l <0,001 2
11 Duritate totala SR ISO 6059/2008 D 18,962 >5
12 Fluoruri ASTMD1179/2016 may/l 0,14 1,5
M D -
13 Hidrocarburi aromatice policiclice LMS:SJS.'/'lG::.Ol 12\,_2 g/l <0,004 0,1
14 Mangan SR EN ISO 11885/2009 ug/l <1 50
15 Mercur LMB-PS.53 ed.2 rev.4 pa/l <0,1 1
16 Nichel SR EN ISO 11885/2009 ua/l <1 20
17 Oxidabilitate SR EN ISO 8467/2001 mg 02/ 0,892 5
18 Plumb SR EN ISO 11885/2009 ua/l <1 10
19 Seleniu SR EN ISO 11885/2009 pa/l <2,5 20
20 Sodiu SR EN ISO 11885/2009 mg/| 36,2 200
21 Stibiu SR EN ISO 11885/2009 pa/l <1 10
R ISO 15923-1/2013
22 Sulfati LMB-PS.60 ed.3 rev.1 mg/l 49,165 250




LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcétori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-maii: laborator@biosol.ro

B g Q "; r Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
| = ) QW e {? 2 | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S3ndtdtii pentru
PSI monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determinéri de noxe profesionale

RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE

Numar raport: 70682 APC Datd emitere raport: 31.07.2026
23 Tetracloretena/Tricloretena SL}IzVIE:‘PISS.(S)4lggf)11{-23.013 Ha/l <2 10
24 Trbalometan | sRevsotosoaes T, <0 100
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F3r3 aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de Incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S3ndtdt ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii 1,2 Dicloretan (pozitia 1) Arsen (pozitia 2) Benzen (pozitia 3) Benzofalpiren (HAP) (pozitia 4) Bor
(pozitia 5) Cadmiu (pozitia 6) Cianuri totale (pozitia 7) Cloruri (pozitia 8) Crom total (pozitia 9) Cupru (pozitia 10) Duritate totala (pozitia 11) Fluoruri (pozitia 12) Hidrocarburi aromatice policiclice
(pozitia 13) Mangan (pozitia 14) Mercur (pozitia 15) Nichel (pozitia 16) Oxidabilltate (pozitia 17) Plumb (pozitia 18) Seleniu (pozitia 19) Sodiu (pozitia 20) Stibiu (pozitia 21) Sulfati (pozitia 22)
Tetracloretena/Tricloretena (pozitia 23) Trihalometani (pozit ia 24)

4. Valorile <0,9 (pozitia 1) <2,5 (pozitia 2) <0,3 (pozitia 3) <0,001 (pozitia4) <0,25 (pozitia 5) <0,2 (pozitia 6) <10 (pozitia 7) <1 (pozitia 9) <0,001 (pozitia 10) <0,004 (pozitia 13) <1 (pozifia 14)
<0,1 (pozitia 15) <1 (pozitia 16) <1 (pozitia 18) <2,5 (pozitia 19) <1 (pozitia 21) <2 (pozitia 23) <20 (pozitia 24) sunt sub limita de determinare a metodei

5. Trihalometani (pozit ia 24), reprezintd suma concentrat iilor compugilor individuali specificat i: Cloroform, Bromoform, Dibromoclormetan si Bromdiclormetan

6. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, apd subterand, apa de suprafat 8, apd de imbdiere(piscind) si aps uzatd

7. Valoarea raportats pentru indicatorul Hidrocarburi aromatice policiclice reprezinta suma valorilor indicatorilor: Benzo[b]fluoranten, Benzo[k]fluoranten, Indeno[1,2,3-cd]piren si Benzo[ghiJperilen

OBSERVATIL:
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. chim. Evelina Adina Nitu
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BIOSOL

PSl

Numar raport:

Beneficiar:

LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru

monitorizarea calitdt i apei potabile si abilitat pentru determingri de noxe profesionale

RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE

70683 APC

Nr. comanda/contract:

Tip proba:
Descriere proba
Codul probei:

Numarul figei de prelevare:
Locul prelevirii probei:
Data prelevarii/primirii probei:

Data emitere raport:

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Contract 359 din 16.03.2026
Ape potabile

Apa potabila

70683 APC

701282

Retea de distributie - Scoala Ceptura de Jos

28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 10:08

28.07.2026 - 31.07.2026

Data efectuarii incercarilor:
Metoda de prelevare:

LMB-10.06

Date suplimentare despre prelevare:

......... -~

INCERCARE |

SR EN ISO/IEC 17025:2018

CERTIFICAT DEACREDITARE

nr. LI 737

31.07.2026

Proba a fost prelevats de citre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului

beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de

monitorizare operationala. |
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
S

1 1,2 Dicloretan LF:4EBIEIPISS.(8)412d3 ?11123_013 ug/t <0,9 3

2 Arsen SR EN ISO 11885/2009 pa/l 5,348 10

3 Benzen SR ISO 11423-1/2000 pa/l <0,3 1

TMD6520-

4 BenZO[a]piren (HAP) LMQ'SPS.71 :jﬁ ]':2\,.2 l.lg/' <0,001 0,01

5 Bor SR EN ISO 11885/2009 mg/l <0,25 15

6 Cadmiu SR EN ISO 11885/2009 ug/l <0,2 5

- 12
7 Cianuri totale ST&S_LSSO%"::{) 3; 3{:‘\2,02 ua/l <10 50
23-1/2013

8 Cloruri LI*EISB(-)P15569343ed _/3 eev.O mg/l 85,353 250

9 Crom total SR EN ISQ 11885/2009 g/t <1 50
10 Cupru SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0182 2
11 Duritate totala SR ISO 6059/2008 D 34,109 >5
12 Fluoruri ASTMD1179/2016 ma/l 0,17 1,5
13 Hidrocarburi aromatice policiclice LMQ-SIIS,:I 7?635 .(ﬁgv.z uo/l <0,004 0,1
14 Mangan SR EN ISO 11885/2009 ug/l 3,104 50
15 Mercur LMB-PS.53 ed.? rev.4 ua/l <0,1 1
16 Nichel SR EN ISO 11885/2009 pa/l <1 20
17 Oxidabilitate SR EN IS0 8467/2001 ma 02/1 0,829 5
18 Plumb SR EN ISO 11885/2009 pg/l 1,64 10
19 Seleniu SR EN ISO 11885/2009 ug/l <2,5 20
20 Sodiu SR EN ISO 11885/2009 mg/l 89,1 200
21 Stibiu SREN ISO 11885/2009 yg/l <1 10

. IS0 15923-1/2013
22 Sulfati LMB-PS.60 ed.3 rev.1 mg/| 105,286 250




LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcdtori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

; )  C M [ Societate certificaty SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
» § W e LW acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatétii pentru
p S monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesicnale
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numér raport: 70683 APC Data emitere raport: 31.07.2026
23 Tetracloretena/Tricloretena SL':,"EBIYPISS_g‘,}gg Tﬁs-of pa/t <2 10
. . SR EN ISO 10301/2003

24 Trihalometani LMB-PS.84 ed.1 rev.1 po/l <20 100

NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2, Fard aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S8n&t&t ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii 1,2 Dicloretan (pozitia 1) Arsen (pozitia 2) Benzen (pozitia 3) Benzo[a]piren (HAP) (pozitia 4) Bor
(pozitia 5) Cadmiu (pozitia 6) Cianuri totale (pozitia 7) Cloruri (pozitia 8) Crom total (pozitia 9) Cupru (pozitia 10) Duritate totala (pozitia 11) Fluoruri (pozitia 12) Hidrocarburi aromatice policiclice
(pozitia 13) Mangan (pozitia 14) Mercur (pozitia 15) Nichel (pozitia 16) Oxidabilitate (pozitia 17) Plumb (pozitia 18) Seleniu (pozitia 19) Sodiu (pozitia 20) Stibiu (pozitia 21) Sulfati (pozitia 22)
Tetracloretena/Tricloretena (pozit ia 23) Trihalometani (pozit ia 24)

4. Valorile <0,9 (pozitia 1) <0,3 (pozitia 3) <0,001 (pozitia 4) <0,25 (pozitia 5) <0,2 (pozitia 6) <10 (pozitia 7) <1 (pozitia 9) <0,004 (pozitia 13) <0,1 (pozitia 15) <1 (pozitia 16) <2,5 (pozitia 19} <1
(pozitia 21) <2 (pozitia 23) <20 (pozitia 24) sunt sub limita de determinare & metodei

5. Trihalometani (pozit la 24), reprezintd suma concentrat iilor compugilor individuali specificat i: Cloroform, Bromoform, Dibromoclormetan si Bromdiclormetan

6. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, ap§ subterand, apa de suprafat 8, apd de imbdiere(piscind) si aps uzatd

7. Valoarea raportatd pentru indicatorul Hidrocarburi aromatice policiclice reprezintd suma valorilor indicatorilor: Benzofb]fluoranten, Benzofk]fiuoranten, Indeno[1,2,3-cd]piren si Benzo[ghi]perilen

OBSERVATIL:
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. biotgh. Dan Vlad Popovici ing. chim. Evelina Adina Nitu

“\\<.°ll-1-\



uuuuuuuuu o~

LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

3 t & Ol Socletate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
(=B B o & b acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S3n3ttii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
psl monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. L1 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numédr raport: 70684 APC Data emitere raport: 29.07.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 70684 APC
Numarul figei de prelevare: 701283
Locul prelevarii probei: Retea de distributie - com. Ceptura, sat Malu Rosu nr.6 - Sabin Banita
| Data prelevarii/primirii probei: 28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 10:41
Data efectuarii incercarilor: 28.07.2026 - 29.07.2026
Metoda de prelevare: LMB-I10.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de catre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de |
monitorizare operationala.
|
Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 Amoniu ] SR ISO 7150-1/2001 ma/l <0,064 0,5
' PA 353-
3 Azotiti (Nitriti) LME[’Q;’E;’%_{,? ?2\,.0 mg/l <0,05 0,5
4 Clor rezidual liber “{‘;ﬁg‘f:ﬁf}‘;ﬁ_}?ﬁj@s ma/l <0,1 0,1-0,5
5 Clor rezidual total SR EN ISO 7393-1/2002 mg/! <0,1 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 pS/an | 652,5 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7.5 6,5-9,5
Acceptabil(3) pentru
8 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori i fara modificari
anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Fér8 aprobarea scris8 a laboratorului acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatat ii pentru monitorizarea aper potabile pentru indicatorii Amoniu (pozitia 1) Azotati (Nitrati) (pozitia 2) Azetiti (Nitriti) (pozitia 3} Clor rezidual liber (pozitia
4) Clor rezidual total (pozitia 5) Conductivitate (pozitia 6) pH (pozitia 7) Turbiditate (pozit ia 8)

4, Valorile <0,064 (pozitla 1) <0,05 (pozitia 3) <0,1 (pozitia 5) <0,2 (pezitia 8) sunt sub limita de determinare a metodei

5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prefevarea probelor de apé potabild, aps subterand, apa de suprafat &, apd de imbaiere(piscing) si ap uzatd

6. Indicatorul Clor rezidval liber a fost masurat in teren

7. Conductivitatea a fost masuratd la 23,5 °C si compensarea la 25 °C a fost fécutd automat. Conversia fa 20 °C a fost fécutd cu formuld matematic

8. pH-ul a fost masurat la 23,5 °C i compensarea la 25 °C a fost fcutd automat

OBSERVATIIL:
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. biotgh. Dan Vlad Popovici ing. chim. Evelina Adina Nitu
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INCERCARE

LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

SR EN ISO/IEC 17025:2018

. T [ = [( ) Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
| » fo AW § acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&natatii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
PSi monitorizarea calit3tii apei potabile si abilitat pentru determinéri de noxe profesionale nr. L1 737
RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE
Numar raport: 70685 APC Data emitere raport: 29.07.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 70685 APC
Numarul fisei de prelevare: 701283

Retea de distributie - Gospodaria de apa Ceptura de Sus nr.19
28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 09:56
28.07.2026 - 29.07.2026

LMB-I0.06

Proba a fost prelevati de citre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectudrii incercérilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

monitorizare operationala.
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinats Ordonanta 7/2023
Ape potabﬁe - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 mg/l | <0,064 0,5
-2/19
2 Azotati (Nitrati) LMEB?QSSES et{l.3 ?2\,_0 my/l 31,339 50
-2/1
: Azotti (Nt | EPATSIISE mgf <005 05
4 Clor rezidual liber |  SRENISO 7393-1/2002 ma/l 0,22 0,1-05
5 Clor rezidual total ' SR EN ISO 7393-1/2002 ma/l 0,24 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 pS/cm 742,1 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7,6 65-95
Acceptabil(d) pentru
8 Turbiditate [ SRENISO7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori gi far8 modificdri
| anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F4rS aprobarea scris¥ a laboratorulw acest raport de incercsrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul San&tit if pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatoril Amoniu (pozitia 1) Azotati (Nitrati) (pozitia 2) Azotiti (Nitriti) (pozitia 3) Clor rezidual liber (pozit ia
4) Clor rezidual total (pozitia 5) Conductivitate (pozitia 6) pH (pozitia 7) Turbiditate (pozitia 8)

4. Valorile <0,064 (pozitia 1) <0,05 (pozitia 3) <0,2 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodei

5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap3 potabil, ap subterand, apa de suprafat §, apd de imbdiere(piscini) si ap4 uzatd

6. Conductivitatea a fost misurats la 22,9 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat. Conversia la 20 °C a fost fécutd cu formuld matematics

7. pH-ul a fost mésurat la 22,9 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat

OBSERVATIL:

Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bigt_elj. Dan Vlad Popovici
|

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN 1SO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&natdtii pentru
monitorizarea calitdt i apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale

PSI

1Y a ‘

Numar raport:

Detalii

Beneficiar:

Nr.
Tip

comanda/contract:
proba:

Descriere proba:
Codul probei:

| Numdrul fisei de prelevare:
Locul prelevérii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectuérii incercérilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

70686 APC

RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE

Data emitere raport:

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Contract 359 din 16.03.2026

Ape potabile
Apa potabila
70686 APC
701283

Retea de distributie - Scoala Ceptura de Jos

28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 10:08

28.07.2026 - 29.07.2026
LMB-I0.06

uuuuuuuuu P

INCERCARE _

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

nr. LI 737

29.07.2026

Proba a fost prelevatd de cétre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de

monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISQ 7150-1/2001 mag/l <0,064 0,5
2 Azotati (Nitrati) ,_ME_’,?S? §§§gl39 % mg/l 127,905 50
3 Azotiti (Nitriti) LME?;‘;E;@Q;’ = mg/l <0,05 0,5
4 Clor rezidual liber et = e mg/ <0,1 0,1-0,5
5 Clor rezidual total SR EN IS0 7393-1/2002 mg/l <0,1 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 pS/em 1329,4 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7.3 6,5-9,5
Acceptabil(a) pentru
8 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori §i férd modificari
anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F8r4 aprobarea scris§ a laboratorului acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat Integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sdnatat i pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (pozitia 1) Azotati (Nitrati) (pozitia 2) Azotiti (Nitriti) (pozitia 3) Clor rezidual liber (pozitia
4) Clor rezidual total (pozitia 5) Conductivitate (pozitia 6) pH (pozitia 7) Turbiditate (pozitia 8)
4. Valorile <0,064 (pozitia 1) <0,05 (pozitia 3) <0,1 (pozitla 5) <0,2 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodei
5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de aps potabild, apé subterand, apa de suprafat &, ap de imbdiere(piscing) si apé uzats

6. Indicatorul Clor rezidual liber a fost msurat In teren

7. Conductivitatea a fost mésuratd la 22,9 °C si compensarea la 25 °C a fost f8cutd automat. Conversia la 20 °C a fost fScutd cu formuld matematic
8. pH-ul a fost mdsurat la 22,9 °C si compensarea la 25 °C a fost fécutd automat

OBSERVATII:

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Viad Popovici
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ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

D | CrY Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
»] o Ot | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&natatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
Sl monitorizarea calit3t ii apei potabile si abilitat pentru determinéri de noxe profesionale nr. L1 737
[ RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE
Numar raport: 70687 APM Datd emitere raport: 31.07.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 70687 APM
Numérul figei de prelevare: 701283
Locul prelevarii probei: Retea de distributie - com. Ceptura, sat Malu Rosu nr.6 - Sabin Banita
| Data prelevirii/ primirii probei: 28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 10:41
Data efectuarii incercarilor: 28.07.2026 - 31.07.2026
‘ Metoda de prelevare: LMB-I10.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevaté de cétre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de
monitorizare operationala.
Nr. Indicator ' Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml} 0 0
2 Enterocociintestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFRC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN IS0 6222/2004 UFC/1ml 29 Fard modificari anormale
5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/iml| 14 Fara modificari anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizata

2. F&r& aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercrifanalize nu poate fi repradus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S8n&tdt ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozifia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3) Numar de
colonii dezvoltate la 22°C (pozitia 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (pozitia 5)

4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apé subterand, apa de suprafat &, apd de imbéiere(piscing) si apd uzatd

5. Incercdrile au fost efectuate | indnd seama de urmétoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 3)

OBSERVATII:
Sef laborator - microbiologie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE |

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

RICG (" Y L Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN IS0 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
(=3 B -~ Bt acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
Psil monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determinri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE
Numar raport: 70688 APM Data emitere raport: 31.07.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
| Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 70688 APM
Numérul fisei de prelevare: 701283
Locul prelevarii probei: Retea de distributie - Gospodaria de apa Ceptura de Sus nr.19
Data prelevarii/ primirii probei: 28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 09:56
Data efectudrii incercarilor: 28.07.2026 - 31.07.2026
Metoda de prelevare: LMB-I10.06
| Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de
monitorizare operationala.
Nr. Indicator Metoda uMm ' Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme | SR EN 1SO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
2 Enterococi intestinali f SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100m!| 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/1ml 0 Fard modificari anormale
5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/1ml 0 Fara modificari anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Férd aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S8ndtat if pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi Intestinali (pozitia 2) Escherichia coll (pozitia 3) Numar de
colonii dezvoltate la 22°C (pozitia 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (pozit ia 5)

4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap potabild, apd subterand, apa de suprafat &, apd de imbdiere(piscind) si apd uzats

5. Incercérile au fost efectuate ¢ indnd seama de urméatoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozi la 3)

OBSERVATIIL:
Sef laborator - microbiologie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcdtori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

BIOSOL
PSi

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&n&tdtii pentru
monitorizarea calitéf ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale

Numdr raport:

Detalii

Beneficiar:

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul figei de prelevare:
Locul prelevdrii probei:

Data prelevarii/ primirii probei:
Data efectudrii incercarilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
70689 APM

Data emitere raport:

AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Contract 359 din 16.03.2026
Ape potabile

Apa potabila

70689 APM

701283

Retea de distributie - Scoala Ceptura de Jos

28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 10:08

28.07.2026 - 31.07.2026
LMB-IO.06

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

nr. LI 737

31.07.2026

Proba a fost prelevata de catre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de

monitorizare operationala.
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinatd Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice

1 Bacterii coliforme SR EN IS0 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0

2 Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0

3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100mi 0 0

4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN IS0 6222/2004 UFC/iml 14 Fara modificari anormale

5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/iml 13 Fara modificari anormale

NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Fir¥ aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S8n&té} ii pentru monitorizarea apel potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococ intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3) Numar de
colonii dezvoltate la 22°C (pozitia 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (pozitia 5)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, apd subterand, apa de suprafat §, apd de imbéiere(piscing) si apd uzatd
5, Incerc3rile au fost efectuate t indnd seama de urmétoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozi ia 3)

OBSERVATII:

Sef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

1&}3
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Autorizat de Director tehnic
ing. biotgr]. Dan Vlad Popovici

Intocmit

ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro
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INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018

[’ > | i M Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
F._:.- A o AW J acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S3n&tétii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
Psi monitorizarea calitat ii apel potabile si abilitat pentru determinri de noxe profesionale nr. LI 737
S — ——
RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE
Numar raport: 70692 APC Data emitere raport: 31.07.2026
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS
| Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 70692 APC
| Numarul fisei de prelevare: 701313

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/ primirii probei:

Data efectudrii incercérilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu

28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevarii: 10:33

28.07.2026 - 28.07.2026

LMB-10.06

Proba a fost prelevatd de catre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de
monitorizare operationala.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
- . Metoda MERCK 100598
1 Clor rezidual liber LMB-PS.74 ed.irev.3 mg/I 0,15 0,1-0,5
Acceptabil(d) pentru
2 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori si fard modificari
anormale
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats
2. Fr¥ aprobarea scrisd & laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S&n&t8t ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (pozitia 1) Turbiditate (pozitia 2)
4. Valoarea <0,2 (pozitia 2) este sub limita de determinare a metodei
5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prefevarea probelor de api potabild, aps subterand, apa de suprafat &, aps de imbéiere(piscing) si aps uzats
6. Indicatoru! Clor rezidual liber a fost mésurat in teren
OBSERVATII:
Intervalul valoric al CMA pentru clorul rezidual liber trebuie respectat in reteaua de distribuitie (bransament, capat de retea)
Sef laborator - chimie Autorizat de Director tehnic Intocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu

N

ing. chim. Evelina Adina Nitu

ing. bioteh, Dan Viad Popovici
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BIOSOL

LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&natitii pentru

PS' monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 70693 APM Datd emitere raport:
Detalii
Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19, CEPTURA DE SUS

Nr. comanda/contract:

‘ Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul figei de prelevare:
Locul prelevarii probei:
Data primirii probei:

Data efectudrii incercérilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Contract 359 din 16.03.2026
Ape potabile

Apa potabila

70693 APM

701313

[ERIRURE PR

-

INCERCARE _

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICATDE ACREDITARE
nr. LI 737

30.07.2026

Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu
28.07.2026 / 28.07.2026, Ora prelevirii: 10:33

28.07.2026 - 30.07.2026
LMB-10.06

Proba a fost prelevatd de cétre Daniela Florentina Catalan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Panait Stefan Razvan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de

| monitorizare operationala.
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinatsi Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiolo?ice
1 Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100mil 0 0
2 Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100mi 0 0
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. Fér§ aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate ff reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S3n&tdt ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap potabils, ap# subterand, apa de suprafat &, ap3 de imbéiere(piscing) si ap4 uzats

5. Incercirite au fost efectuate £ indnd seama de urmdtoarele corect if ale standardelor; SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 3)

OBSERVATII:

Sef laborator - microbiologie

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

N

\

N

Autorizat de Director tehnic
ing. biotgh. Dan Vlad Popovici

AY
ENETPTTY

ing.

Intocmit
Ribana Mihaela Bacioiu

A







LABORATOR MEDIU BIOSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Locul prelevarii probei:

Data prelevirii/ primirii probei:

Data efectuarii incercarilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu

18.08.2026 / 18.08.2026, Ora prelevarii: 10:20

18.08.2026 - 18.08.2026
LMB-10.06

......... Frs

INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018

[_—j.; [ y & { 1 Societate certificaty SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
» ) o St | acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul San&tstii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
PSI monitorizarea calitat i apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L} 737
= i — - 1

' RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE

Numar raport: 80367 APC Data emitere raport: 19.08.2026
Detalii

Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026

Tip proba: Ape potabile

Descriere proba: Apa potabila

Codul probei: 80367 APC
‘ Numérul figei de prelevare: 80497

Proba a fost prelevata de ctre Beatrice Andreea Stanescu in prezent a reprezentantului

beneficiarului Panait Stefan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

operationala.

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 Clor rezidual liber SR EN IS0 7393-1/2002 mg/l 0,16 01-05
Acceptabil(3) pentru
2 Turbiditate | SRENISO7027-1/2016 UNT 0,67 consumatori gi fara modificari
| anormale
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats
2. Férd aprobarea scriss a laboratorului acest raport de Incercérifanalize nu poate Fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanitat ii pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (pozitia 1) Turbiditate (pozitia 2)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apa potabild, ap4 subterand, apa de suprafat &, aps de imbdiere(piscing) si aps uzatd
OBSERVATIL:
Intervalul valoric al CMA pentru clorul rezidual liber trebuie respectat in reteaua de distribuitie (bransament, capat de retea)
Autorizat de Director tehnic Intocmit

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

& N
_\,\5‘_)‘)_;“’ -

c

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici
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ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE |

SC Biosol psiSRL

Str. Torcdtori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

3 B 19e Societate certificaty SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
ll-*' | ot St | acreditat SR EN ISQ/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul S&natdtii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
PS' monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. LI 737

' RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE

Numar raport: 80368 APM Data emitere raport: 20.08.2026
Detalii

Beneficiar: AQUACEPTURA S.R.L., DJ 102N NR19 , CEPTURA DE SUS

Nr. comanda/contract: Contract 359 din 16.03.2026

Tip proba: Ape potabile

Descriere proba: Apa potabila

Codul probei: 80368 APM

Numarul fisei de prelevare: 80497

Locul prelevérii probei: Iesire rezervor de inmagazinare R1 - Ceptura de Sus, Malu Rosu

Data prelevirii/primirii probei: 18.08.2026 / 18.08.2026, Ora prelevarii: 10:20

Data efectudrii incercérilor: 18.08.2026 - 20.08.2026

Metoda de prelevare: LMB-I0.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de catre Beatrice Andreea Stanescu in prezent a reprezentantului

beneficiarului Panait Stefan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare
operationala.

Nr. Indicator [ Metoda uM | Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023

Ape potabile - Analize microbiologice

1 Bacterii coliforme | SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0

2 Enterocociintestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0

3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100m} | 0 0
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv Ia proba analizatd

2. Fdrd aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incerc3rifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este inregistrat la Ministerul S8ndtst if pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (pozitia 1) Enterococi intestinali (pozitia 2) Escherichia coli (pozitia 3)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap3 potabild, apd subterand, apa de suprafat 8, apd de imbéiere(piscind) si aps uzatd

5. Incercérile au fost efectuate ¢ indnd seama de urmétoarele corect i ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 3)

OBSERVATII:
Sef laborator - microbiologie Autorizat de Director tehnic Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu ing. bjgtgh_._ Dan Vlad Popovici ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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